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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau Ä communal 

X intercommunal 

 

¶ Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE PICARDIE 

 

¶ Nom de lôentit® de gestion : assainissement collectif : DSP Chaulnes 

 

¶ Caractéristiques : Communauté de communes 

 

¶ Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte X Ä 

 Transport X Ä 

 Depollution X Ä 

 Contrôle de raccordement X  

 Elimination des boues produites X  

Et à la demande des propriétaires : 
Les travaux de mise en conformité de la 

partie privative du branchement 
 X 

 
Les travaux de suppression ou 

dôobturation des fosses 
 X 

 

¶ Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Chaulnes, 

 

¶ Existence dôun r¯glement de service  X Oui, date dôapprobation :01/01/2029                      Non                              

1.2. Mode de gestion du service  

 

Le service est exploité en Délégation par Entreprise privée 

 
  

Nature du contrat : 

 

¶ Nom du prestataire : SAUR 

¶ Date de début de contrat : 01/09/20211 

¶ Date de fin de contrat initial : 15/09/2021 

¶ Nombre dôavenants : 1 

¶ Nature exacte de la mission du prestataire : Exploitation de la station dô®puration et des réseaux. 
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1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) 

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne ï y compris les résidents saisonniers ï domiciliée 

dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est 

ou peut être raccordée. 

Le service public dôassainissement collectif dessert 2006 habitants au 31/12/2022. 

 

1.4. Nombre dôabonn®s 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables ¨ lôAgence de lôeau au titre de la pollution de lôeau 

dôorigine domestique en application de lôarticle L213-10-3 du Code de lôenvironnement. 
 

Le service public dôassainissement collectif dessert 943 abonnés au 31/12/2022. 

 

Nombre dôabonn®s potentiels d®termin® ¨ partir du document de zonage dôassainissement : 943. 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 71.35 abonnés/km au 

31/12/2022. 

 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,13 

habitants/abonné au 31/12/2022. 

 

 

1.5. Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2021 en m3 

Volumes facturés durant 

l'exercice 2022 en m3 
Variation en % 

Total des volumes facturés aux 

abonnés 
93 960 87 708 -6,7% 

 

 

 

1.6. D®tail des imports et exports dôeffluents 

 

Volumes export®s versé 
Volumes exportés durant 

l'exercice 2021 en m3 

Volumes exportés durant 

l'exercice 2022 en m3 
Variation en % 

Epandage 0 0  

Compostage 17.3 T de MS 22.152 +28% 

Total des volumes exportés 17.3 T de MS 22.152 +28% 

Volumes import®s depuisé 
Volumes importés durant 

l'exercice 2021 en m3 

Volumes importés durant 

l'exercice 2022 en m3 
Variation en % 

    

    

Total des volumes importés    
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1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 

 

Le nombre dôarr°t®s autorisant le d®versement dôeaux us®es non-domestiques signés par la collectivité responsable 

du service de collecte des eaux us®es en application et conform®ment aux dispositions de lôarticle L1331-10 du 

Code de la santé publique est de 2 au 31/12/2022. 

 

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 
transfert 

 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 

¶ 6,09 km de réseau unitaire hors branchements, 

¶ 7.126 Km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 13.216 km  

 

2 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type dô®quipement  Localisation 

Trop plein PR Résidence Chambord 

D®versoir dôorage Entrée station 
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service gère 1 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 

 

STEU N°1 : CHAULNES (NELLE) SE 

Code Sandre de la station : 011048900000 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Commune dôimplantation Chaulnes (80186) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 3216 

Nombre dôabonn®s raccord®s 1174 

Nombre dôhabitants raccord®s 2429 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 790 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

X Déclaration en date du 21/05/2012 ... 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur INFILTRATION 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25 X et  ou 93 

DCO 125 X et  ou 82 

MES 35 X et  ou 94 

NGL 20 X et  ou 71 

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  
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Date de la 
visite 

Volume 
sortie 
(m3/j)  

Hauteur de pluie 
(mm) 

CONCENTRATION SORTIE (mg/l) RENDEMENT(%) 

DBO5 DCO MES NTK NH4 NO2 NO3 NGL PT PH DBO5 DCO MES NTK NH4 NGL PT 

25/01/2022 312 0 5,0 28,0 3,0       7,8 98 94 97     

21/02/2022 313 2 1,5 29,0 2,8       7,8 99 94 99     

23/03/2022 249 0 5,0 44,0 8,2 7,1 4,7 0,1 0,1 3,7 4,4 7,9 99 96 98 93 93 96 58 

12/04/2022 268 0 1,5 39,0 7,1       7,8 100 96 99     

16/05/2022 278 0 3 32 8,6 4,8 2,7 0,23 1,7 6,73 3,6 8,1 100 98 99 96 97 95 81 

17/05/2022 241 0 4,0 53,0 37,0       7,9 99 93 92     

15/06/2022 251 0 13,0 31,0 3,7 3,6 0,9 0,8 1,0 5,4 4,2 7,6 94 96 99 97 99 95 58 

21/07/2022 256 0 1,5 32,0 3,2       8,1 100 96 100     

23/08/2022 226 0 1,5 52,0 19,0 6,9 2,3 0,3 0,8 8,0 12,8 7,7 99 92 92 93 97 92 0 

02/10/2022 301 22 1,5 18,0 1,0       7,7 99 93 99     

19/10/2022 271 3 6,7 32,0 3,0       8,0 99 98 99     

20/10/2022 407 10 4 32 4,3 7,9 5,6 0,021 1 8,92 8,3 7,9 99 96 98 91 92 90 16 

14/11/2022 272 0 1,5 23,0 14,0 2,9 0,2 0,1 47,6 50,6 1,5 7,8 100 98 95 97 100 55 88 

07/12/2022 207 0 4,0 24,0 4,0       8,0 99 97 98     
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1.10. Quantit®s de boues issues des ouvrages dô®puration (D203.0) 

 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2021 en tMS  Exercice 2022 en tMS 

 CHAULNES (NELLE) SE 

(Code Sandre : 011048900000) 

17,26 22,15 

 Total des boues évacuées 17,3 22,1 
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2. Tarification de lôassainissement et recettes du 
service 

2.1. Modalités de tarification 

 

La facture dôassainissement collectif comporte une part proportionnelle ¨ la consommation de l'abonné, et 

peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 
 

Les tarifs applicables aux 01/01/2022 et 01/01/2023 sont les suivants : 
 

 Au 01/01/2022 Au 01/01/2023 

Frais dôacc¯s au service : 0 0 

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC) 0 0 

Participation aux frais de branchement 100% 100% 

 

Tarifs  Au 01/01/2022 Au 01/01/2023 

Part de la collectivité 

Part fixe (ú HT/an) 

 Abonnement (1) 0 ú 0 ú 

Part proportionnelle (ú HT/m3) 

 Prix au m³ 1,11 ú/m3 1,42 ú/m3 

 Autre : ........... ____ ú ____ ú 

 Part du délégataire 

Part fixe (ú HT/an) 

 Abonnement (1) 34,47 ú 38,26 ú 

Part proportionnelle (ú HT/m3) 

 Prix au m³ 0,8997 ú/m3 0,9987 ú/m3 

  Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 % 

Redevances 

 

Modernisation des réseaux de collecte (Agence 

de lôEau) 
0,435 ú/m3 0,435 ú/m3 

VNF rejet : 0 ú/m3 0 ú/m3 

Autre : __________ 0 ú/m3 0 ú/m3 

 

2.2. Facture dôassainissement type (D204.0) 

 

Les tarifs applicables au 01/01/2022 et au 01/01/2023 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
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l'INSEE (120 m3/an) sont : 

Facture type Variation en %

Part fixe annuelle

Part proportionnelle                  27,93 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant à la 

collectivité
                 27,93 

Part fixe annuelle                  11,00 

Part proportionnelle                  11,00 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant au 

délégataire
                 11,00 

Redevance de modernisation des réseaux de 

collecte (Agence de lôEau)
                       -   

VNF Rejet :                        -   

Autre : __________                        -   

TVA                  16,13 

Montant des taxes et redevances pour  120 m
3                    4,14 

Total                  16,13 

Prix TTC au m
3                  16,13 

0

170,4

170,4

34,47

107,964

142,434

38,26

119,844

158,104

73,14

401,64

3,35

70,23

345,86

2,88

0

0

20,94

0

0

18,03

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Taxes et redevances

52,252,2

Au 01/01/2023 en ú

Part de la collectivité

Au 01/01/2022 en ú

0

133,2

133,2

 
 

 
Pour chaque ®l®ment du prix ayant ®volu® depuis lôexercice pr®c®dent, les ®l®ments explicatifs (financement de 

travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants : 

 

Suivi de la convergence tarifaire prévue dans lô®tude lors de la prise de comp®tence + 

augmentation des charges de fonctionnement + déficit antérieur à combler  

2.3. Recettes 

 

 
 

Recettes globales : Total des recettes de vente dôeau au 31/12/2022 : 212 039 ú  
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 
(P201.1) 

 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre 

d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  

 
Pour l'exercice 2022, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 100% des 943 abonnés potentiels. 
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3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P202.2B) 

  

 

 
nombre de points Valeur 

points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages annexes (rel¯vement, refoulement, d®versoirs dôorage, ...) et les 

points d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.251 - Existence et mise en îuvre d'une proc®dure de mise ¨ jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 

et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 

considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence dôun inventaire des r®seaux avec mention, pour tous les 

tronons repr®sent®s sur le plan, du lin®aire, de la cat®gorie de lôouvrage et 

de la précision des informations cartographiques 
0 à 15 points sous 

conditions (1) 

Oui 

15 VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 

lôinventaire des r®seaux 
Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
100% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 

conditions (2) 
40% 0 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 

mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 

conditions (3) 
100% 15 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 

électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 

eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 

comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 

l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 

désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 

réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.261 - Existence et mise en îuvre d'un programme pluriannuel 

dôinspection et d'auscultation du r®seau assorti d'un document de suivi 

contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 

résultent 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.262 - Existence et mise en îuvre d'un plan pluriannuel de 

renouvellement (programme d®taill® assorti dôun estimatif portant sur au 

moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 95 

 

 

Lôindice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 95 pour lôexercice 2022. 
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur ï de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de 

réseaux aboutissant à une même station) ï s'obtient auprès des services de la Police de lôEau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute 

de pollution organique transitant par chaque système. 

 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

lôexercice 2022 

Conformité exercice 2021 

0 ou 100 

Conformité exercice 2022 

0 ou 100 

 CHAULNES (NELLE) 

SE 

193 0 0 

    

 
Pour lôexercice 2022, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 0. 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux 
usées (P204.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur ï de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 

d'une capacité > 2000 EH ï s'obtient aupr¯s des services de la Police de lôEau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station 

de traitement des eaux usées  

en kg DBO5/j  

exercice 2022 

Conformité exercice 2021 

0 ou 100 

Conformité exercice 2022 

0 ou 100 

 CHAULNES (NELLE) 

SE 
193 0 0 

    

 
Pour l'exercice 2022, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 0. 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur ï de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux 

usées d'une capacité > 2000 EH ï s'obtient auprès de la Police de lôEau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station 

de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 

exercice 2022 

Conformité exercice 2021 

0 ou 100 

Conformité exercice 2022 

0 ou 100 

 CHAULNES (NELLE) 

SE 
193 0 0 

    

 
Pour l'exercice 2022, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 0. 

 

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3) 

 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes : 

¶ le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 

¶ la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

 

 

CHAULNES (NELLE) SE  : 

Filières mises en oeuvre tMS  

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Compostage  
X  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  22,15 

 

 

 

Pour l'exercice 2022, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100%. 

 




